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Zkusebni laboratof €. 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Zakaznik Dodavatel ol é
Obec Vlastéjovice LABTECH s.r.0.

Vlastéjovice 4 Laboratof UNS Kutna Hora

285 23 Viastéjovice Vitéznd 422

284 03 Kutnd Hora

Cislo objednavky 25-07958

C. obj. zakaznika 1101624

Analyzovany material Pitnd voda

Vzorkoval(a) Labtech, Tomag Novak

Datum vzorkovani 11. 8. 2025

Misto odbéru Vlastéjovice, vefejna studdnka u silnice

Typ odbéru Odbér pitné vody, prosty

SOP vzorkovani SAM 03

Datum pfijeti a provedeni analyz 12.8.2025 - 20. 8. 2025

Cislo vzorku 25-07958-001 VLA-ST Il

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhladky Ministerstva zdravotnictvi & 252/2004 Sh., v aktudinim znéni, pfilohy ¢. 1

Parametr Vysledek Jednotka Limit Vyhodnoceni Ms%gf’a

Koliformni bakterie 0 KTJ/100 m! Max. 0 MH vyhovuje MIB 01A A
Chlor volny <0,020 mg/l Max. 0,3 MH vyhovuje SPE 22B4

Vyrok o shodé

Zpusob hodnoceni shody: hodnoceno dle ILAC-G8:09/2019, kap. 4.2.1: Vyhovuje - vyhovuje limitu, Nevyhovuje - nevyhovuije limitu.
PouZité rozhodovaci pravidio: P¥i hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni.

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.: DH - doporugena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvyssi mezni hodnota, SH - smérna hodnota

Pouiité metody

SAM 03 €SN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO  Laboratof UNS Kutna Hora, Vitéznd 422, 284 03 Kutna Hora
5667-14, CSN EN 1SO 19458, Vyhl. & 252/2004 Sb.

MIB 01A €SN EN 150 9308-1 Laboratof UNS Kutna Hora, Vitéznd 422, 284 03 Kutna Hora

SPE 228 Navod firmy Merck/Hach/Eutech/Hanna Stanoveno na misté odbéru

A Zkouska v rozsahu akreditace

Poznamky



